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СКАРГА 
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Припускаємо наявність порушення у сфері публічних закупівель при проведенні процедури 

закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Просимо провести моніторинг 
процедури закупівлі та встановити порушення: при проведенні електронних закупівель ProZorro 
замовником  відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених Законом України 
«Про публічні закупівлі» або не відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» 
(безпідставне відхилення)  

Про розгляд тендерної пропозиції учасника ТОВ "МКП-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39205848) (далі - 
Учасник), яка визначена найбільш економічно вигідною, поданої під час проведення спрощеної 
закупівлі Регулятори тиску, код за ДК 021:2015: 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, 
вентилі, клапани та подібні пристрої, (далі - Закупівля), на відповідність вимогам тендерної 
документації, відповідно до п.9 Регламенту взаємодії структурних та відокремлених підрозділів 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» під час здійснення 
закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління ТОВ «Газорозподільні 
мережі України» (протокол від 13.03.2025 No 10), впровадженого наказом від 24.03.2025 No 96 (далі 
- Регламент).  

Пропозиція ТОВ "МКП-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39205848)  не відповідає технічній специфікації : 
 У технічному паспорті , відсутня згадка про скидний патрубок і його під'єднання в разі монтажу 

в «ящику » - ШГРП  аварійних ситуацій для споживача: 
А) при закритому, патрубку не відбувається викид повітря в над камерній частині основної 

мембрани і корпусом регулятора, при першому введенні виробу в роботу, призводить до 
внутрішнього гідравлічного удару і виведення виробу з роботи; 

Б) аварійне відключення газу під час експлуатації, через відсутність повідомлення з атмосферою 
та не можливої подальшої експлуатації; 



В) короткочасні скидання газу в атмосферу, через не герметичність з'єднань, з подальшою 
вібрацією виробу, а також пульсація вихідного тиску газу з регулятора та перевищення параметра 
АС5 ! 

В результаті перерахованих можливих аварійних ситуацій цей виріб не зможе відповідати 
нормам ДБН В2.5-20:2018 у розділі « Шафи та регуляторні пункти та комбіновані регулятори 
тиску», якщо слідувати пунктам зазначеним у Технічному паспорті Учасника 

 ВИМОГИ ЗАМОВНИКА: Згідно п.Таблиці 1-а пункт 3. Діапазон . вихідного низького робітника 
тиску , bar - від 0,007 до 0,03 бар. 

Відповідно до Тех . вихідного тиску : 0,017 - 0,022 бар. 
Тобто діапазон 0,007-0,03 бар, цей виріб не може забезпечити, згідно з наданою документацією 
ВИМОГИ ЗАМОВНИКА: Таблиця 1-б 
Пункт 6. Сідло клапан а- Зносостійка , змінна конструкція сідла при роботі з високим тиском 

(сталь, латунь стандарту EN 12164) 
Згідно з наданими документами, неможливо підтвердити змінність сідел, та їх матеріал. 
Таблиця 1-б « Обов'язкові вимоги до матеріалів », 
Невідповідність Додатку№ 1 Технічні Вимоги  Таблиця 1-б підпункт 5- З’єднувальні деталі 

Обов’язкові вимоги до матеріалів вимога:З матеріалу, який не схильний до корозії та окислення при 
експлуатації в температурних режимах (не менше) - 30°С + 60°С (нержавіюча сталь, латунь 
стандарту EN 12164) не відповідає вимогам  

а саме вихідний патрубок регулятора EKB 10 (сталь оцинкована) Сталь, що схильна до корозії  
 Невідповідність Додатку№ 1 Технічні Вимоги  Таблиця 1-б підпункт 8- Накидна гайка-
Обов’язкові вимоги до матеріалів вимога:   З матеріалу, який не схильний до корозії та окислення 
при експлуатації в температурних режимах (не менше) - 30°С + 60°С (нержавіюча сталь, латунь 
стандарту EN 12164) а саме вихідна гайка 5/4 сталь оцинкована EKB 10  не відповідає вимогам 

Відсутня порівняльна таблиця Додатку№ 1 Технічні Вимоги Таблиця 1-в 
Пункт 3. Діапазон спрацювання ЗЗ К- Верхня межа спрацювання не повинна перевищувати 25% 

максимального робочого. тиску .  
Пункт 4 . Вбудований ЗС К- Скид газу при підвищенні максимального робочого тиску на 15% 

згідно з НПАОП 0.00-1.76-15 п.2.6 розділу V. 
Відповідно до тих паспорт у- « Верхня межа спрацювання ЗЗК: -0,0375бар», а « Тиск 

спрацювання ЗСК: 0,0345 мбар » при: « Діапазон вихідного тиску : 0,017 - 0,022 бар. 
Виходить надані налаштування від заводу виробника за конкретного вихідного тиску газу, які не 

можуть відповідати «ЗЗК- не повинна перевищувати 25%». А « ЗС К- Зниження газу при підвищенні 
максимального робочого тиску на 15%», взагалі неспроможна підійти під цей параметр, т.к. судячи 
з тих паспортів він починає скидати газ вже на початку роботи, 0,0345 мбар , що суперечить нормам 
ДБН В 2.5-20 :2018 у розділі « Шафи та регуляторні пункти та комбіновані регулятори тиску». 

Висновок: даний тип регулятора, згідно з наданим паспортом, не відповідає зазначеному 
технічному запиту у тендері, а також не відповідає нормам ДБН 2 .5-20:2018, НПАОП 0.00-
1.76-15 п.2.6 розділу V . 

 
ПРОСИМО: 
1) Почати моніторинг закупівлі UA-2025-05-23-011899-a 
2)Скасувати рішення про визнання  пропозиції учасника ТОВ "МКП-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 

39205848) оскільки згідно вище перелічених вимог пропозиція учасника не відповідає технічній 
специфікації) 

2) Якщо така можливість відсутня Замовник вимагаємо відмінити дану закупівлю у зв’язку з 
невідповідністю, предмета закупівлі щодо технічної специфікації відповідно також інших порушень 
у сфері публічних закупівель  Перелік документів та інших матеріалів, які підтверджують 
обставини, які викладені у Заяві, містяться за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2025-05-
23-011899-a загальному доступі 
3)Перевірити дії посадових осіб замовника на предмет законності 
4) Зобов'язати замовника здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» опублікувати повторно з дотриманням вимог, 
перевірити доцільність вимог технічного завдання Замовника  

 



На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», 
Закону України «Про звернення громадян», Конституцією України, 
 

  

 

Директор ТОВ «БАРГОВ»                                                           Сергій ГОВОРУХІН 

 


